
Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская,51/63, к. 192, тел. 78-22-48 ОГРН 1156454000042, ИНН: 6454098460 
Свидетельство об аккредитации N2RA.RU.610703 от 04.03.2015г., N2RA.RU.610796 от 09.06.2015г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
ООО «СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

С. В. Ефремов 
018 г. 

ш 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ % 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

б 1 4 - 2 - 1 - 2 - 0 0 2 зщ - 1 8 № 

Объект капитального строительства: 
• Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 

Объект негосударственной экспертизы: 
Проектная документация 

К нсх. ХоО 1/043 от «25» апреля 2018 г. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 

1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения экспертизы: 
-Заявление ООО «СК «Алдега» о проведении негосударственной экспертизы 

от 14.03.2018 г.; 
-Договор на проведение негосударственной экспертизы №10-ПД/2018 от 

14.03.2018 г.; 
-Проектная документация; 
-Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

^окл"ментадии №64-2-1-2-0070-17, выданное ООО «Межрегионэкспертиза» 
05.06.2017. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы 

Объектом негосударственной экспертизы являются разделы проектной 
документации, подвергшиеся корректировке, по объекту «Многоквартирный 9-
тн этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. 
Данилова. Корректировка проекта». 

представлены следующие виды инженерных изысканий и разделы проектной 
документации: 

N° 
п/п Наименование проектной документадии Шифр, марка 

; 1. Раздел 1. Пояснительная записка 231-18-1 
2. Раздел 3. Архитектурные решения 231-18-1 
3. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

4. Раздел 5. Подраздел Система 
электроснабжения 

231-18-1 

5. Раздел 5. Подраздел Система водоснабжения. 
Подраздел система водоотведения 

231-18-1 

6. Раздел 5. Подраздел Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

231-18-1 

7. Раздел 5. Подраздел система газоснабжения 500 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические 

показатели объекта капитального строительства: 

Наименование объекта: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по 
адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова. Корректировка 
проекта». 

В результате корректировки изменены технико-экономические показатели: 
Количество квартир: 
- однокомнатных - 35; 
- двухкомнатных - 54; 

- — 
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- трёхкомнатных -14. 
Общее количество квартир -103. 
Площадь здания - 7954,3 кв.м. 
Площадь квартир без учета лоджий и балконов - 5563,6 кв.м. 
Остальные показатели остаются без изменения. 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
объекта капитального строительства: 

В результате корректировки конструктивное решение, габариты и 
конфигурация проектируемого жилого дома не изменены. Количество 
пожарных отсеков и организация эвакуации не изменены, внутренняя и 
наружная отделка не изменены. 

В результате корректировки дана перепланировка квартир в осях А-В; 3-8 
с 5 по 9 этаж включительно. Перепланировка представляет собой объединение 
двух однокомнатных квартир в одну трехкомнатную, изменено количество 
квартир на этажах, уменьшено количество 1-комнатных квартир с 20 штук на 
10 штук, жилой площади - 39,5м2. 

Добавлено пять 3-х комнатных квартир жилой площади - 44,5м2, общей 
площади (без лоджий) - 79,9м2, общей площади (с лоджиями) - 96,7м2. 

Вид строительства — новое строительство. 
Уровень ответственности — II (нормальный). 
Степень огнестойкости - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документадии и (или) выполнивших 

инженерные изыскания: 
Проектная документация выполнена ООО «ВАШ проект+». 
Адрес: 601655, Владимирская обл., г. Александров ул. Институтская, д.6 

корп.5, оф.215. 
Является членом некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Объединение инженеров проектировщиков» (Регистрационный 
номер в государственном реестре СРО-П-037-26102009, адрес: 107023, г. 
Москва, пл. Журавлева, д. 2, этаж 5, пом. 1), регистрационный номер в реестре 
СРО: 4728. 

Технико-экономические показатели объекта: 
Площадь участка в границах землеотвода 
Площадь застройки 
Общая площадь 
Строительный объем выше отм. 0.000 
Жилая площадь 
Общая площадь квартир 
Количество квартир 
в том числе: 
- 1-комнатных 
- 2-комнатных 
- 3-комнатных 
Количество этажей / этажность 

3810.0 кв.м 
1278.1 кв.м. 
7954,3 кв.м. 
35786,8 куб.м 
3068.2 кв.м. 
6524,8 кв.м. 
103 

35 
54 
14 
9 
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Подраздел проекта «Подраздел система газоснабжения» раздела 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» выполнен ООО «Стройпроект». 

Адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова, 2. 
Является членом Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение 

организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 
(Регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-105-25122009, 
адрес: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7, стр.4), 
регистрационный номер в реестре СРО: П-105-012-29122009. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, 
застройщике: 

Заявитель, заказчик: ООО «Строительная компания «Алдега». 
Генеральный директор: А. И. Кузнецова. 
Адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, д.5, пом,1 комн.2,8. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, технического 
заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
техническим заказчиком) 

Не требуется. 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального 
строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы: 

Не требуется. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 
капитального строительства: 

Источник финансирования: Собственные средства заказчика. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
необходимые для идентификадии объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке 
документадии, заявителя, застройщика, технического 
заказчика: 

Не требуется. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий: 

Инженерные изыскания не рассматривались. 

2.2. Основания для разработки проектной документадии: 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документадии (если проектная документадия 
разрабатывалась на основании договора): 
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- Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, 

утвержденное заказчиком. 

2.1.2. Сведения о документации по планировке территории 
(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

Градостроительный план земельного участка №RU 33501101-
00000000279-2016 

- Постановление Администрации Александровского района Владимирской 
области об утверждении градостроительного плана земельного участка №2059 
от 25.11.2016г. 

2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- Технические условия на присоединения к системе водоснабжения и 
водоотведения, выданные ООО «Александров Водоканал» от 06.02.2017 №28; 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям, 
выданные МУП «Александровэлектросеть» от 27.01.2017 №009; 

- Технические условия на подключение к газораспределительной сети 
No 170/з, выданные филиалом АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. 
Александрове 19.04.2017; 

- Технические условия на телефонизацию объекта, выданные ООО 
«Производственное предприятие «Элекс-связь» б/н от 04.05.2017. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования: 

Не предоставлена. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий: 
Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

Раздел 5. Подраздел Система электроснабжения. 
Раздел 5. Подраздел Система водоснабжения. Подраздел система 

водоотведения. 
Раздел 5. Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети, дымоудаление. 
Раздел 5. Подраздел Система газоснабжения. 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов: 

3.2.2.1. Пояснительная записка 

Основные проектные решения раздела. 
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке 

проектной документации, исходные данные и условия для проектирования, 
сведения о потребности объекта в топливе, воде и электрической энергии, 
технико-экономические показатели, приложены технические условия на 
подключение к сетям инженерного обеспечения. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

Корректировка проектной документации связана с перепланировкой 
квартир в осях А-В; 3-8 с 5 по 9 этаж включительно. Перепланировка 
представляет собой объединение двух однокомнатных квартир в одну 
трехкомнатную, изменено количество квартир на этажах, уменьшено 
количество 1-комнатных квартир с 20 штук на 10 штук, жилой площади -
39,5м2. Добавлено пять 3-х комнатных квартир жилой площади - 44,5м2, 
общей площади (без лоджий) - 79,9м2, общей площади (с лоджиями) - 96,7м2. 

В результате корректировки конструктивное решение, габариты и 
конфигурация проектируемого жилого дома не изменены. Количество 
пожарных отсеков и организация эвакуации не изменены, внутренняя и 
наружная отделка не изменены. 

3.2.2.2. Архитектурные решения 

Основные проектные решения подраздела. 
Представленная на экспертизу проектная документация имеет 

положительное заключение негосударственной экспертизы, ООО 
«Межрегионэкспертиза», №64-2-1-2-0070-17 от 15.06.2017г. 

Проектируемый жилой дом 3-х секционный, 9-ти этажный, с техническим 
подпольем. Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 66,94x15,20м, 
высота этажей в «частоте» - 2,7м. Высота здания от уровня проезжей части до 
подоконника последнего этажа - 25,0 м. В проекте принято поквартирное 
отопление, двухконтурными котлами с закрытой камерой сгорания, 
размещенных в кухнях. 

В результате корректировки конструктивное решение, габариты и 
конфигурация проектируемого жилого дома не изменены. Количество 
пожарных отсеков и организация эвакуации не изменены, внутренняя и 
наружная отделка не изменены. 

В результате корректировки дана перепланировка квартир в осях А-В; 3-8 
с 5 по 9 этаж включительно. Перепланировка представляет собой объединение 
двух однокомнатных квартир в одну трехкомнатную. Для этого проектом 
предусмотрено устройство нового проема в самонесущей стене. В результате 
перепланировки в квартирах предусмотрены 3 жилые комнаты, гардероб, 
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кухня, ванная, туалет, коридор, прихожая, 2 лоджии. Общая площадь квартиры 
- 96,7м2, жилая площадь квартиры - 44,5м2. Перепланировка учитывает 
проход технических коммуникаций, минуя жилые комнаты. 

Главные фасады здания ориентированы на юг и север. В результате 
корректировки, на 1-4 этажах количество квартир, ориентированных по 
сторонам света, не изменено. С 5-го по 9-й этажи включительно дано 
изменение, на юг ориентированы (на каждом этаже) три 1-комнатных 
квартиры (47,9кв.м.), одна 2-комнатная квартира (62,6 кв.м.), одна 3-
комнатная квартира (96,7 кв.м.). Пять 2-комнатных квартир (64,1 кв.м., 65,1 
кв.м., 73,6 кв.м.) и одна 3-комнатная квартира (88,6 кв.м.) имеют 
двустороннюю ориентацию север-юг. 

В результате корректировки изменено количество квартир на этажах, 
уменьшено количество 1-комнатных квартир с 20 штук на 10 штук, жилой 
площади - 39,5м2. 

Добавлено, пять 3-х комнатных квартир жилой площади - 44,5м2, общей 
площади (без лоджий) - 79,9м2, общей площади (с лоджиями) - 96,7м2. 

В результате корректировки изменены технико-экономические показатели: 
Количество квартир: 
-однокомнатных - 35; 
-двухкомнатных - 54; 
-трёхкомнатных - 14. 
Общее количество квартир - 103. 
Площадь здания - 7954,3 кв.м. 
Площадь квартир без учета лоджий и балконов - 5563,6 кв.м. 
Остальные показатели остаются без изменения. 
В результате корректировки, окна в кухнях, в проектируемом здании, 

выполняются по ГОСТ Р 56288-2014, с конструкцией окон с 
легкосбрасываемыми стеклопакетами. 

Высота ограждения лестницы Л1 - 0,9м. 

3.2.2.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 
Система электроснабжения 

Основные проектные решения подраздела. 
Перепланировка (объединение) двух квартир с 5-го по 9-ый этаж 

выполнено согласно заданию Заказчика. Электроснабжение каждой 
объединенной трехкомнатной квартиры осуществляется от этажного щита. 

Внесенные изменения в разделе «Система электроснабжения» 
соответствуют требованиям технических условий на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и обеспечивают требуемые условия 
надежности питания электроприемников. 

Все решения приняты в соответствии с требованиями законодательных и 
нормативно-технических документов (ФЭ-123, ФЗ-261, ФЭ-384, ПУЭ, СП 
256.1325800.2016, СП 6.13130.2013, СП 52.13330.2011). 

3.2.2.4. Подраздел Система водоснабжения. Подраздел Система 
водоотведения. 

Основные проектные решения подраздела. 
Корректировка проекта в части раздела 5 подразделов «Система _ _ — 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 
водоснабжения», «Система водоотведения» выполнена в соответствии с 
требованиями законодательных и нормативно-технических документов и не 
затрагивает конструктивных и других характеристик надежности и 
безопасности здания. 

3.2.2.5. Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. 

Основные проектные решения подраздела. 
Корректировка проекта в части раздела 5 подраздела «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» выполнена в 
соответствии с требованиями законодательных и нормативно-технических 
документов и не затрагивает конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности здания. 

3.2.2.6. Подраздел Система газоснабжения 

Основные проектные решения подраздела. 
Подразделом предусмотрена корректировка ранее разработанного в 2016 

году проекта «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: 
Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова» и получившего 
положительное заключение негосударственной экспертизы № 64-2-1-2-0070-17 
от 05 июня 2017 года, выданное ООО «Межрегионэкспертиза» г. Саратов. 
Подраздел «Система газоснабжения» был разработан ООО «Стройпроект». 

Корректировка подраздела предусматривает уменьшение количества 
газифицируемых квартир на пять квартир, в связи с перепланировкой и 
объединение двух однокомнатных квартир в осях «3»-«8» - «А»-«В» , 
расположенных на 5, 6, 7, 8, 9 этажах строящегося многоквартирного жилого 
дома по ул. Данилова г. Александров Александровского района 
Владимирской области. 

Подраздел проекта выполнен на основании технического задания на 
корректировку и в соответствии с техническими условиями на подключение 
№170/з от 19.04.2017г. к сетям газораспределения объектов капитального 
строительства АО «Газпром газораспределение Владимир». 

Проектной документацией предусмотрено: 
- прокладка проектируемого газопровода низкого давления от точки 

подключения (граница проектирования) до вводов в кухонные лоджии 
квартир жилого дома; 

- внутреннее газооборудование многоквартирного жилого дома (ЮЗкв.) по 
ул. Данилова г. Александровска Александровского района Владимирской 
области с установкой в каждой квартире газового настенного отопительного 
котла с закрытой камерой сгорания марки Navien Delux 24К (Южная Корея) и 
четырехконфорочной бытовой газовой плиты. 

Вводы газопроводов предусмотрены через не застекленные лоджии в 
кухню каждой квартиры от проектируемых газовых стояков, проложенных 
через лоджии. 

Источник газоснабжения - газопровод низкого давления после 
существующего 

ГРПШ-13-2НУ1-СГ. 
Проектная документация на подводящий наружный газопровод к жилому 

дому от места подключения к существующему ГРПШ-13-2НУ1-СГ до границы 
проектирования на газовом стояке проектируемого 103 квартирного жилого 

- — 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 
дома по ул. Данилова г. Александров выполняется силами АО «Газпром 
газораспределение Владимир» согласно договора о подключении 
(технологического присоединения) к сетям газоснабжения и настоящей 
экспертизой не рассматривается на основании письма генерального 
директора ООО «Строительная компания «Алдега» № 157/И от 17.05.2017 г. 

Протяженность газопровода низкого давления- 168,0м. 

Наружные газопроводы. 
Точка подключения (граница проектирования) - газовый стояк Ду150 

газопровода низкого давления (Ру до 0,005МПа включ.) из стальной трубы 
диаметром 159мм после запорной арматуры 11с67п Ду150 с изолирующим 
соединением СИ-150 у жилого дома по ул. Данилова г. Александрова 
Александровского района Владимирской области. 

Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-87. 
Строительство проектируемого газопровода низкого давления 

предусмотрено из стальных электросварных труб 0159x5,5мм, 0133x5,5мм, 
0108x5,0мм, 089x3,5мм, 076x3,5мм по ГОСТ 10704-91 из стали ВСтЗСп по 
ГОСТ 10705-80, имеющих сертификат качества завода-изготовителя и 
отвечающих требованиям Технического регламента о безопасности сетей 
гзораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2010 г. № 870) и СП 62.13330.2011 Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" (с изменениями 
№1,2). 

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления надземная с 
креплением к фасаду жилого дома (тип. пр. 5.905-18.05, УКГ 2.00). 

Расстояние между креплениями газопровода выбрано с учетом нагрузок 
газопровода, снеговых, гололедных, ветровых и температурных воздействий. 

Для компенсации температурных деформаций газопровода используются 
углы поворота, опуски и подъемы газопроводов. 

Диаметры проектируемых газопроводов приняты в соответствии с 
гидравлическим расчетом, согласно СП 42-101-2003 из условий создания 
при максимально допустимых потерях давления газа наиболее экономичной 
и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы 
горелок газовых котлов в допустимых диапазонах давления газа. 

Надземные участки газопровода защищаются от атмосферной коррозии 
покрытием, состоящим из двух слоев масляной краски ГОСТ 8292-85 по двум 
слоям грунтовки в соответствии с ГОСТ 25129-82*. 

Для обеспечения отключения газопровода с целью безопасности и 
надежности предусмотрена запорная арматура: 

- шаровой кран марки 11Б27п Ду50 - 11шт., Ду40 - 1шт., Ру1,6МПа на 
вводных газопроводах. 

Класс герметичности запорной арматуры, устанавливаемой на 
газопроводе, принят класса А по ГОСТ Р 54808-2011. 

Для защиты шаровых кранов, расположенных на фасаде жилого дома, 
от несанкционированного доступа посторонних лиц предусмотрены 
металлические ящики. 

Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали от проектируемого 
газопровода до существующих зданий, сооружений и коммуникаций приняты в 
соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89 и ПУЭ 7 издание. 

После окончания строите,\ьства предусмотрена продувка и испытание 
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газопровода на герметичность сжатым воздухом в соответствии с п. 10.5 СП 
62.1333.2011* Акт. ред. СНиП 42-01-2002 (с изменениями №1, №2). 

Продолжительность эксплуатации стального надземного стального 
газопровода - 30 лет. 

Внутреннее газооборудование жилого дома. 
Проектом предусматривается внутреннее газооборудование 

девятиэтажного жилого дома по ул. Данилова г. Александровска Владимирской 
области с общим количеством квартир - 103 шт. 

В кухне каждой квартиры (103 шт.) для отопления и горячего 
водоснабжения предусматривается установка одного газового настенного 
двухконтурного котла «Navien Deluxe 24К» (Южная Корея) мощностью 24,0кВт 
и для пищеприготовления установка газовой 4-х конфорочной плиты с духовым 
шкафом (ПГ-4). 

Номинальное давление газа перед горелкой котла 1,2-2,0 кПа, перед ПГ-4-
1,ЗкПа. 

Максимальный часовой расход газа: 
- на котел «Navien Deluxe 24К» 2,58мЗ/ч, на ПГ4 - 1,2мЗ/ч; 
- на одну квартиру 3,78м3/ч; 
- на жилой дом (с учетом коэффициента одновременности работы 

газоиспользующего оборудования) 251,84мЗ/ч. 
Котлы «Navien Deluxe 24К» оснащены газогорелочным устройством с 

автоматикой безопасности, встроенной погодозависимой автоматикой и имеют 
закрытую камеру сгорания. 

Автоматика безопасности обеспечивает: 
1. Автоматический пуск горелки; 
2. Автоматическую защиту котлов при аварийных ситуациях: 
- погасание факела горелки; 
- отклонение давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой 

работы; 
- повышение температуры воды на выходе из котла; 
- нарушении дымоудаления; 
- прекращении подачи электроэнергии. 
Для учета расхода газа на не застекленной лоджии каждой квартиры (103 

шт.) устанавливается бытовой газовый счетчик ВК G4T (максимальный 
часовой расход газа 6,0 м3/ч, номинальный - 4,0 м3/ч, минимальный -
0,04м3/ч) со встроенным сетчатым фильтром, с коррекцией по температуре 
(производства ООО «Ольстер Газэлектроника» г. Арзамас). 

Прокладка газопровода через стену жилого дома предусмотрена в стальном 
футляре (серия 5.905-25.05, УГ8.00). 

Для непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных 
концентрациях природного газа (СН4) и оксида углерода (угарного газа СО) в 
атмосфере помещения кухни на вводе газопровода низкого давления 025мм в 
каждую кухню (103шт.) предусмотрена установка предохранительного 
запорного клапана с электромагнитным приводом КЗГЭМ-25 Ду25 входящего в 
систему автономного контроля загазованности бытовой СГК-2-Б (производства 
ООО ПКФ "СарГазКом", г. Саратов) с сигнализаторами природного газа (СН4) и 
оксида углерода (СО), с блоком питания, контрольным пунктом ПК-З-Б. 

Отвод продуктов сгорания и забор воздуха на горение газовых 
отопительных котлов с закрытой камерой сгорания марки Navien Deluxe 
24К предусмотрен через систему раздельного дымоудаления. 

Отвод продуктов сгорания от котлов «Navien Deluxe 24К» через газоход 
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080мм в коллективный дымоход сеч.270x270мм, 140x140мм. 

Забор воздуха на горение через выведенный наружу здания через стену за 
пределы лоджии воздуховод 080мм с оголовком. 

Вентиляция каждой кухни приточно-вытяжная рассчитанная на 
трехкратный воздухообмен. Приток воздуха за счет поступления наружного 
воздуха через регулируемые фрамуги, через воздухоприточный клапан КИВ-125 
и зазоры между полом и дверями кухонь, выходящих в коридор, площадью 
живого сечения не менее 0,02 м2, вытяжка - через встроенный кирпичный 
вентиляционный канал сеч. 140x270мм. 

Для обеспечения отключения газопровода с целью безопасности и 
надежности перед каждым газовым счетчиком, котлом «Navien Deluxe 24К» и 
газовой плитой предусмотрена установка запорной арматуры - шарового крана 
типа 11Б27п Ду25, Ду20, Ду15, Ру1,6МПа. 

Класс герметичности запорной арматуры, устанавливаемой на 
газопроводе, принят класса А по ГОСТ Р 54808-2011. 

Подводка газа к котлу и газовой плите гибкой подводкой для газа типа 
«Гофра Флекс» ТУ 4992-002-88450969-2008, имеющей Сертификат 
соответствия Системы добровольной сертификации в области 
промышленной и экологической безопасности №С-ЭПБ.001.ТУ.00209. 

Прокладка внутренних газопроводов предусмотрена из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 32612-75*, имеющих сертификаты 
соответствия и отвечающих требованиям СП 62.13330.2011 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные 
системы" (с изменениями №1, 2). 

После продувки и испытаний для защиты газопровода от атмосферной 
коррозии предусматривается покрытие его 2-мя слоями грунтовки по ГОСТ 
25129-82 и 2-мя слоями масляной краски по ГОСТ 8292-85. 

Используемое газовое оборудование и материалы сертифицированы на 
соответствие требованиям безопасности. 

Технико-экономические показатели по разделу 5 подраздел «Система 
газоснабжения»: 
№ Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 
п/п 

1 Протяженность газопровода-ввода низкого 
давления: 
- из стальных труб по ГОСТ 10704-91 
0 159x5,5мм 2,0 
0 133x5,5мм м 60,0 
0108x5,0мм 54,8 
089x3,5мм 27,7 
076x3,5мм 23,5 
Всего м 168,0 

2 Количество газифицируемых квартир жилого дома, 
с установкой в каждой кухне котла «Navien 
Deluxe 24К» - 1 шт. и газовой 4-х конфорочной шт 103 
плиты с духовым шкафом 

3 Максимальный часовой расход газа на жилой дом 
(с учетом коэффициента одновременности работы 
газоиспользующего оборудования) 

м3/час 251,84 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы 

- — — 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 

3.3.1. Пояснительная записка. 
Без замечаний. 

3.3.2. Архитектурные решения. 
Без замечаний. 

3.3.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Подраздел Система электроснабжения. 

Без замечаний. 

3.3.4. Подраздел Система водоснабжения. Подраздел система 
водоотведения. 

Без замечаний. 

3.3.5. Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 

Без замечаний. 

3.3.6. Подраздел Система газоснабжения. 
Без замечаний. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий: 
Инженерные изыскания не рассматривались. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 
доку ме нта ди и: 

Представленные на экспертизу разделы проектной документации в 
составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

Раздел 5. Подраздел Система электроснабжения. 
Раздел 5. Подраздел Система водоснабжения. Подраздел система 

водоотведения. 
Раздел 5. Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети, дымоудаление. 
Раздел 5. Подраздел Система газоснабжения. 

выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

- Постановление РФ №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиям к их содержанию»; 

- Федеральный Закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЭ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

1 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 
- Федеральный Закон от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральным Законом РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

- Федеральным Законом РФ от 24 июня 1998 года №89 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

- Федеральным Законом РФ от 30 марта 1999 года №52 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон РФ от 28 ноября 2011г. № 337-ФЭ "О внесении 
изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ"; 

- ГОСТ Р 56288-2014 «Конструкции оконные со стеклопакетами 
легкосбрасываемые для зданий»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 
безопасности»; 

- ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»; 

- ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на 
номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические 
условия"; 

- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и 
средств автоматизации в схемах»; 

- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических 
процессов»; 

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов; 

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные 

пути и выходы»; 
- СП 2.13130.2012 " Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»; 
- СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами 

доступными инвалидам»; 
- СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе 

индивидуальных газовых теплогенераторов»; 
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»; 

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»; 
- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»; 
- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии»; 
- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»; 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 
- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения»; 
- СП 15.13330.2012 «СНиП И-22-81* Каменные и армокаменные 

конструкции»; 
- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные». 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа"; 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95; 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация». 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»; 
-СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водопровода»; 
- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2002»; 
-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*»; 
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности; 
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования»; 

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре»; 

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в 
зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; 

- СП134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования»; 

- СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 
пожарной безопасности»; 

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003»; 

- СП 280.1325800.2016 «Система подачи воздуха на горение и удаление 
продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе»; 

- ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 6, 7 издание; 
- РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»; 
- РД 45.120-2000 \НТП 112-2000\ «Городские и сельские телефонные сети. 

Нормы технологического проектирования». 

4.3. Общие выводы: 
Разделы проектной документации и результаты инженерных изысканий по 

объекту «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская 
область, г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» соответствует 
требованиям технических регламентов, национальным стандартам, 
градостроительным регламентам, заданию на проектирование, результатам 
инженерных изысканий и рекомендуются к утверждению со следующими 
показателями: 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по 
объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: Владимирская область, 

г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 

Технико-экономические показатели (измененные): 
Количество квартир: 
-однокомнатных - 35; 
-двухкомнатных - 54; 
-трёхкомнатных - 14. 
Общее количество квартир -103. 
Площадь здания - 7954,3 кв.м. 
Площадь квартир без учета лоджий и балконов - 5563,6 кв.м. 

Технико-экономические показатели объекта: 
Площадь участка в границах землеотвода 3810,0 кв.м 
Площадь застройки 1278,1 кв.м. 
Общая площадь 7954,3 кв.м. 
Строительный объем выше отм. 0.000 35786,8 куб.м. 
Жилая площадь 3068,2 кв.м. 
Общая площадь квартир 6524,8 кв.м. 
Количество квартир 103 
в том числе: 
- 1-комнатных 35 
- 2-комнатных 54 
- 3-комнатных 14 
Количество этажей/этажность 9 

Обращается внимание заявителя и заказчика о необходимости внесения 
изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, во все экземпляры 
проектной документации. 
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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документадии, 
результатов инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой 

дом по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова. Корректировка проекта» 

Подписи экспертов: 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Квалификационный аттестат № МС-Э-19-2-8572 

Е. И. Трегубенко 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: 2.1.3. Конструктивные решения 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-28-2-1388 

А. В. Лебедь 

Эксперт в области экспертизы проектной документации по направлению: 
2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации 
Квалификационный аттестат № МС-Э-21-2-5605 

Е. В. Хоменко 

Эксперт в области экспертизы проектной документации по направлению: 
2.2. Тепло газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, 
вентиляция и кондиционирование 
Квалификационный аттестат № МС-Э-97-2-4890 

. ^ ^ Г . . . . . В. Я. Ермолин 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Квалификационный аттестат № МС-Э-88-2-4686 

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: 2.2.3. Системы газоснабжения 
Квалификационный аттестат № МС-Э-34-2-6015 

В. Я. Ермолин 

Т. А. Назарова 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 
тел.: 8(8452) 78-22-48 
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